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- di C. Buchgeister

Le termocamere portatili di tipo compatto sono ormai disponibili gia da poche centinaia
di euro, e sono strumenti che possono essere molto utili per rilevare anomalie e problemi.

Ma sono esse adatte per tutte le attivita?

Bisogna differenziare tra individuare le anomalie e misurarne la temperatura
correttamente. Oggigiorno, tutte le termocamere risolvono differenze di temperatura
minime. Tuttavia, se queste hanno pochi pixel a disposizione I'immagine risultera
comunque sfuocata e sara pertanto impossibile risolvere piccole differenze. Per la misura
di temperatura, il numero dei pixel insieme al tipo di ottica ed alla distanza dall’oggetto,
determinano la dimensione del punto di misura. Se volessimo quindi misurare la
temperatura di un oggetto, dovremmo coprire completamente la dimensione del punto
di misura indicato dalla grafica. le immagini qui in basso dimostrano che cosa puo essere
fatto utilizzando le diverse termocamere circa le ispezioni di piccoli dettagli.
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La domanda successiva da porsi € se le prestazioni della termocamera siano conformi ai

requisi
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